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31 INLEDNING
1.1 Bakgrund
Föreliggande rapport utgör en sammanställning och 
vidarebearbetning av två tidigare utförda arbeten 
benämnda "VÄRMNING AV FÖRBRUKNINGSVATTEN MED SOL­
ENERGI VID GOMAN CHARKFABRIK I VÄSTERAS - FÖR­
STUDIE" daterad 1988-02-15 respektive "FORTSATT 
FÖRSTUDIE" daterad 1990-04-10.
Den första rapporten utmynnade i att solenergin på 
grund av hög anläggningskostnad för solvärmean­
läggningen inte blev konkurenskraftig gentemot 
fjärrvärmen som finns installerad i anläggningen.
Vid BFR's granskning av rapporten ställdes frågan 
om solvärmeanläggningen kunde göras billigare 
exempelvis genom att:
- använda annan solfångartyp
- förenkla systemlösningen
- förenkla styrutrustningen
- bygga ackumulatortanken på annat sätt
Detta arbete utmynnade i en ny rapport som visade 
att solenergin, trots att investeringskostnaden 
hade sänkts från 2 000 kr/m2 solfångararea till 
1 500 kr/m2, fortfarande inte kunde konkurera med 
f järrvärmen.
Priset för solenergin var beräknad till 230 k.r/MWh 
medan fjärrvärmen (apri.1-90) kostade 160 kr/MWh.
BFR önskade därefter att en sammanställning av de 
båda rapporterna skulle göras och att kommande 
miljöavgifter för svavel- och koldioxidutsläpp 
samt förändringar i bränslebeskattningen i övrigt 
skulle beaktas i en ny lönsamhetskalkyl.
Följande textavsnitt är därför till stora delar 
hämtade från de båda tidigare förstudierappor­
terna .
41.2 Målsättning
Syftet med denna förstudie har varit att under­
söka ekonomiska, tekniska och praktiska möjlig­
heter att utnyttja solenergi för värmning av tapp­
varmvatten inom befintliga livsmedelsindustri­
er med stor vattenförbrukning.
Som objekt för förstudien valdes Goman Charkuteri- 
fabrik i Västerås.
De praktiska förutsättningarna för installation 
och uppföljning bedömdes vara gynnsamma vid denna 
anläggning.
En för solvärmens utnyttjande gynnsam omständighet 
är att fabriken ej har någon semesterstängning 
under sommaren.
Varmvattenåtgången under juli månad är därför av 
samma storleksordning som under övriga året.
1.3 Information om förstudieobjektet
Den aktuella fabriksbyggnaden innehåller kyl- och 
frysrum, styckningslokaler, lokaler för kokning 
och stekning, lokaler för korvtillverkning, röke­
ri, paketeringslokaler samt kontor och personalut­
rymmen .
Fabrikens totala golvarea är ca 9300 m3 .
Den levererade varuvolymen för kött- och charkpro- 
dukter samt färdiglagad mat är ca 7500 ton/år.
Uppvärmningssystemet i byggnaden är baserat på 
fjärrvärme.
Änga för produktion (kokning m m) alstras i en 
elektrisk ångpanna.
Fabrikens totala energiförbrukning per år:
- Fjärrvärme = 2875 MWh
-El = 4470 MWh
- Eldningsolja 1 = 60 MWh
Total vattenförbrukning (kall- + varmvatten) är ca
50 000 m3/år.
Varmvattenförbrukningen är ca 15 000 m3/år eller 
ca 55 m3/dygn.
Dygnsförbrukningen är av samma storleksordning 
även under sommarmånaderna.
5Varmvatten används dels i produktionen och dels 
för rengöring av maskiner och lokaler.
Merparten av varmvattnet förbrukas under städperi- 
oden.
Erforderlig varmvattentemperatur för rengöring är 55-58"C.
Energiåtgång för värmning av varmvatten är ca 
900 MWh/år.
Energipriset för köpt fjärrvärme är från och med 
1991-01-01 25 öre/kWh.
1.4 Information om sidoprojektet
1.41 Befintlig anläggnings energistatus
I avtalet med BFR fanns inskrivet ett krav om att 
anläggningens totala energistatus skulle studeras 
parallellt med solvärmeprojektet.
Arbetet med detta har ej finansierats med medel 
från BFR.
Därvid har konstaterats att, med undantag för kok­
rum och kök, ventilationsanläggningen från början 
är utförd med små uteluftsflöden avpassade för det 
hygieniska behovet i respektive avdelning.
Detta med anledning av att samtliga produktionslo­
kaler med undantag för kokrum och kök är kylda. 
Kylning sker med luftburen kyla via cirkulations- 
aggregat för respektive lokal.
I kokrum och kök är ventilationsluftflödet dimen­
sionerat efter behovet av avsugning över kokgry­
tor, stekbord och övriga produktionsmaskiner. 
Luftflödet varierar efter behovet för de produk­
tionsapparater som är i bruk.
Ventilationsinstallationerna har löpande anpassats 
till nya förutsättningar i samband med förän­
dringar i processutrustningen.
Några påtagliga brister som förorsakar onödig 
energiförbrukning har ej kunnat konstateras.
Styrutrustningen är i mindre omfattning utbytt mot 
ny men huvuddelen av utrustningen är den ursprung­
ligen installerade.
Denna fungerar fortfarande bra.
Dock bedömes kopplingsuren vara i behov av utbyte 
till modern typ som dels medger exaktare tidsin- 
ställningar och dels är inställbara för indivi­
duella tider för varje veckodag.
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1.42 Kondensorvärmeåtervinning
En tidigare beslutad energisparåtgärd som genom­
förts under sensommaren 1987 är tillvaratagande 
av kondensorvärme från fabrikens kylanläggning. 
Den tillvaratagna värmeenergin kan dels utnyttjas 
för förvärmning av förbrukningsvarmvatten och 
dels matas in i byggnadens värmesystem. Anlägg­
ningen togs i drift under mitten av september 
1987. Drifterfarenheter för perioden 10/9 1987 - 
11/1 1988 har erhållits och återvinningens 
energitillskott har tagits med vid beräkning av 
solvärmeanläggningens energitillskott. Hittills 
erhållna resultat av kondensorvärmeåtervinningen 
är erhållna från en alltför kort drifttid för att 
kunna ligga till grund för en säker bedömning av 
möjlig energiåtervinning för ett helt år. Svårig­
heten ligger bl.a. i att tillgången på kondensor­
värme varierar dels med utetemperaturen och dels 
med variationer i produktionen.
2 FÖRUTSÄTTNINGAR
2.1 Fabrikens varmvattenbehov
Den statistik över vattenförbrukningen som fanns 
tillgänglig omfattade endast den totala mängden 
kallvat.ten som förbrukades per månad under ett 
antal år tillbaka.
Det var därför nödvändigt att skaffa mera detal­
jerad information om varmvattenuttaget under en 
arbetsdag.
Med hjälp av befintlig flödesmätare som komplet­
terats med impulsgivare kopplad till en dator har 
varmvattenförbrukningen registrerats timme för 
timme under oktober och november månad 1987. 
Impulsgivaren gav en markering per 100 liter.
Resultatet av flödeskätningen under oktober månad 
framgår av bilaga 1, sid 1-4.
Av tabellerna framgår att det förekommer en kraf­
tig förbrukningstopp på eftermiddagen när rengö­
ring av maskiner och lokaler sker.
73. SOLVÄRMEANLÄGGNINGEN
3.1 Systemuppbyggnad
Vid utarbetandet av systemlösningen har vi utgått 
från att den befintliga installationen skall bi­
behållas oförändrad i största möjliga utsträck­
ning .
Under arbetets gång har ett 10-tal varianter till 
systemlösning skisserats och värderats ut funk­
tions synpunkt .
De största svårigheterna visade sig hänga samman 
med ihopkopplingen av solvärmedelen med den be­
fintliga installationen och att utforma styrprin­
ciper som ger den totala anläggningen optimal 
funktion.
Fjärrvärmens funktion får inte förändras på sådant 
sätt att fjärrvärmeleverantörens krav på låg re­
turtemperatur åsidosätts.
Kondensorvärmeåtervinningen måste integreras så 
att dess funktion bibehålies och om möjligt för­
bättras .
Alternativ 1
Det alternativ vi slutligen stannade för i den 
första förstudien framgår av funktionsprincipsche- 
mat, bilaga 2A.
På schemat har markerats gräns mellan föreslag­
na nya installationer för solvärme och befintliga 
fjärrvärme- och återvinningsinstallationer.
Solfångarna med total area = 700 m^ uppställes 
på byggnadens tak.
Ackumuleringstanken med volym = 100 m^ uppställes 
utomhus intill den befintliga värmecentralen. 
Värmeväxlare, pumpar och övrig utrustning mon­
teras inom befintlig värmecentral där erforder­
liga ytor finns tillgängliga.
Ackumuleringstank och solfångare är redovisade på 
planritningar, bilaga 3.
Detaljlösning av installationerna .inom värme­
centralen är ej utfört inom ramen för denna 
förstudie.
8Alternativ 2
Under den andra etappen - "Fortsatt förstudie" - 
gjordes omfattande ändringar av systemuppbyggnaden 
i syfte att förenkla och därmed även förbilliga 
hela installationen.
Den nya systemlösningen redovisas i bilaga 2B.
Ackumulatortankens och värmeväxlarnas utförande 
har förändrats radikalt.
Värmeväxlarna av typ kamrörsbatterier (Wirsbo) är 
i den nya lösningen inbyggda i ackumulatortanken. 
Varje växlare, VVX11 -14 består av ett antal 
parallellkopplade kamrörshatterier. Detta ger 
mindre värmeförluster men framför allt drastiskt 
förenklad systemlösning.
- Systemet innehåller nu endast en cirkulations- 
pump mot tidigare tre. Två cirkulationspumpar 
med tillhörande styrutrustning inklusive varv- 
talsreglering för en av dessa har kunnat slopas. 
Vidare har ett flertal ventiler kunnat tas bort.
- Styr- och reglersystemet har förenklats avsevärt 
vilket innebär att driftsäkerheten ökar och att 
anläggningen blir mindre underhållskrävande.
- Solfångarna är i den nu föreslagna anläggningen 
av stormodulstyp vilket förutom förenklat monte­
ringsarbete ger lägre kvadratmeterpris.
Sammantaget innebär dessa förändringar att en 
bättre systemeffektivitet erhålles.
Styrventiler placeras i skåp på tankens utsida. 
Pump P41 och övrig utrustning monteras inom be­
fintlig värmecentral där erforderligt utrymme 
finns tillgängligt.
94 Funktionsbeskrivning
Nedan angivna beteckningar på komponenter återfin­
nes på funktionsprincipschema bilaga 2B.
Solfångarkretsen med pump P41 styrs av reglercen- 
tral AUT 1 med temperaturgivare GT1: 1 och GT1:2 
som jämför temperaturen i solfångarens topp med 
temperaturen i ACK-2:s botten.
P41 startas när temperaturdifferensen stigit till 
10"C och stoppas när temperaturdifferensen sjunkit 
till 1*C.
Inlagring i ACK-2 sker på två olika nivåer bero­
ende på utgående temperatur från solfångarna. 
Reglercentral AUT 2 med givare GT1:3 och GT1:4 
styr ventil SV3: 1.
När temperaturen från solfångarna är 60'C eller 
högre sker inlagringen genom VVX-11 och VVX-12 som 
är seriekopplade.
När temperaturen är lägre än 60*C sker inlagringen 
endast genom VVX-12.
Urladdning av ACK-2 sker genom värmning av för- 
brukningsvatten i värmeväxlarna VVX-13 och VVX-14.
Om temperaturen på utgående förbrukningsvatten 
från VVX-13 och VVX-14 är 55°C eller högre styrs 
flödet genom SV3:3 direkt ut i distributionsnätet.
Om temperaturen på utgående tappvarmvatten, blir 
varmare än 55“C på grund av hög temperatur i 
ACK-2, blandas med vatten som värmts endast i den 
undre värmeväxlaren VVX-13 genom omställning av 
ventil SV3: 2.
Om temperaturen på utgående tappvarmvatten trots 
detta blir för hög sker inblandning av kallvatten 
i befintlig blandningsventil.
När solvärmen ej klarar att värma förbruknings- 
vattnet till 55'C styrs flödet genom SV3: 1 till 
ACK-1 där fjärrvärme tillsättes via värmeväxlare 
inbyggd i ACK-1.
Temperaturgivare GT1:8 styr ventil i fjärrvärme­
ledningen (ej visad på principschemat) och strävar 
att hålla temperaturen i ACK-1 vid 58°C.
Den befintliga kondensorvärmeåtervinningen från 
processkylanläggningen kan utnyttjas på två sätt.
Det ena alternativet innebär att värmeenergin 
matas in i byggnadens värmesystem via inkopplingen 
till värmesystemets returledning.
10
För att erhålla tillräckligt låg returtemperatur, 
max 30"C, till fjärrvärmeväxlarna VVX-4 och 5 
passerar returvattnet en värmeväxlare, VVX-VV, som 
förvärmer inkommande kallvatten.
Det andra alternativet innebär att återvinningsen- 
ergin utnyttjas enbart för värmning av ACK-1 var­
vid pump P-TVV utnyttjas som laddningspump.
Under sommarmånaderna när värmesystemet inte upp­
tar någon återvinningsvärme kan temperaturen i 
ACK-1 nattetid (när varmvattenförbrukningen är 
obetydlig) höjas till ca 65”C genom utnyttjande av 
hetgasens överhettningsvärme.
Befintliga värmeväxlare (2 st) betecknade VVX-FJV 
för värmning av förbrukningsvatten utnyttjas för 
närvarande inte men kan kopplas in om fel uppstår 
på den ovan beskrivna utrustningen.
3.3 Solfångare
Utförande med stora platsbyggda solfångarmoduler: 
Modulerna utvecklades ursprungligen av Gunnar 
Wilson i samarbete med vattenfall. Solsam har vi­
dare utvecklat dessa moduler och anpassat dessa 
för takmontage. De viktigaste fördelarna med dessa 
moduler är att:
- Kantförlusterna blir väsentligt lägre från en 
modul med en 300 m^ sammanhängade yta jämfört 
med små solfångare kring 10 n\2 .
- Läckagerisken reduceras drastisk genom att an­
talet skarvar minskas till ca 1/18-del.
Ett normalt solfångarfält i denna storleksord­
ning har ca 2200 skarvar (=lödställen).
Med föreslagen solfångare blir antalet skarvar 
endast 120 st.
Teknisk beskrivning:
Stativet fixerar solfångarlådan till taket. 
Solfångaren är självbärande på 10 m längd varför 
fästpunkterna blir få.
Stommen i solfångarlådan är uppbygd av lätta stål­
balkar samt korrugerade plåtar. Denna låda är för­
ankrad i stativet.
Isolering i lådans kanter utgörs av 50 mm tjocka 
polyuretanskivor och i botten av 100 mm mineral­
ull . Isoleringen täcks in mot absorbatorn av en 
tunn alumiuiumplåt.
Absorbatorn som utgörs av 16 stycken parallella 
kopparband som är 150 mm breda och upp till 150 
meter långa. Banden rullas ut och en rund vatten­
kanal i mitten på bandet "blåses upp" på plats. 
Banden är ytbehandlade för att ge hög absorbtion 
av solenergi men ändå låg värmeutstrålning, en s k 
selektiv yta.
Absorbatorn får p g a värmeöverföringsmotstånd en 
övertemperatur gentemot värmebärarmediet vilket 
ökar värmeförlusterna. Detta kan anges i fläns- 
verkningsgrad vilken i detta fall är 96%.
En teflonfilm finns insatt mellan glas och absor- 
bator. Den hålls spänd av en tunn aluminiumlist 
för att undvika kontakt mellan glas och teflon 
respektive absorbator och teflon.
Glastäckning sker med ett 4 mm tjockt härdat glas 
med låg järnhalt infäst i lådan med hjälp av 
spröjs och klämklister samt silikonlimning för att 
uppnå elastisk och beständig fasthållning av 
glaset.
Anslutning till rörsystemet kan ske i den ena 
eller i båda ändarna av solfångarenheten.
Vid t ex 50 meter långa solfångare och anslutning 
av fram- och återledning i samma ände blir tryck­
fallet 40 kPa vid ett flöde av 25 liter/minut. 
Temperaturstegringen blir då vid 800 W/m2 solin­
strålning 37 grader C vid 50 grader C ingående 
temperatur.
Vid flödet 50 liter per minut blir motsvarande 
tryckfall 200 kPa och temperaturstegringen 20 
grader C.
Optisk verkningsgrad har uppmätts till 73% och 
värmeförlustfaktorn är 3,2 W/m2K.
Insamlad årsenergi har uppmätts till 388 kWh/m2 
och är vid en genomsnittlig utloppstemperatur från 
solfångaren av 68 grader C.
3.4 Ackumulatortank
Den nya ackumulatortanken är av fabrikat 
Bjurenwall vilken visar sig ge lägsta priset för 
platsbyggda ackumulatortankar.
Tanken byggs upp genom spiralfalsning av plåtband 
enligt en patenterad metod och placeras på ett 
betongfundament utanför befintlig värmecentral.
Tankens dimensioner: Diameter = 4,6 m
Höjd = 6,0 m
Tankens utförande och tillverkningsmetod framgår 
av bilaga 6.
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4.1 Beräkningsmetod och resultat
För simulering av anläggningens funktion har 
datorprogrammet Trnsys version 12.1 använts.
Beräkningarna har baserats på solinstrålningsdata 
för Stockholm år 1986.
Övriga indata framgår av bilaga 4.1.
Indata för varmvattenbehovet har baserats på mät­
värden insamlade under en typisk månad redovisade 
i bilaga 1 sid 1-4.
Registrering av flödet har skett 1 gång per timma 
under hela månaden.
Ur dessa data har framräknats en medelförbrukning 
per dygn måndag-fredag = 55 m3.
En del av denna vattenmängd, ca 4 mJ/dygn som 
värms med kondensorvärme nattetid i ACK-1 har av­
räknats vid datorsimuleringen.
För resterande 51 m^/dygn har framtagits en vat- 
tenuttagsprofil enligt bilaga 4.2.
Vid beräkningarna har kondensorvärmeåtervinningens 
energibidrag bedömts ge en höjning av det inkom­
mande vattnets temperatur från +8°C till ca 20°C i 
genomsnitt.
Den högsta temperatur som kondensorvärmen kan ge 
är begränsad av kylanläggningens normala konden- 
seringstemperatur till ca 33“C. Dock kan upp till 
65 ° C erhållas vid laddning av ACK-1 nattetid. 
Bedömningen av den återvunna energimängden har 
baserats på kylanläggningens dimensioneringsdata, 
tillgängliga uppgifter om kylmaskinernas ungefär­
liga gångtider under olika årstider samt mätningar 
av återvunnen energi under perioden 10 sept 1987 
till 11 jan 1988.
Det hade varit önskvärt med data för betydligt 
längre drifttid, helst ett helt år.
Underlaget innehåller följaktligen viss osäkerhet.
Beräkningarna har givit följande resultat:
Totalt energibehov för varmvatten = 845 MWh/år 
Erhållen energimängd från solfångare = 301 
Förluster från ackumulatortank mm = 6 "
Solenergi till varmvatten = 295
Kondensorvärme till varmvatten = 249
Behov av tillskott från fjärrvärme = 301 "
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Insamlad och utnyttjad solenergi per vecka under 
ett år framgår av tabell bilaga 4.3.
Utnyttjad solenergi per vecka under ett år redovi­
sas med stapeldiagram i bilaga 4.4
Insamlad solenergi vid olika temperaturnivåer 
framgår av stapeldiagram bilaga 4.5.
Topptemperatur i ackumulatortanken kl 15 00 varje 
dag redovisas i diagram bilaga 4.6.
Temperaturgradienter i ackumulatortanken under en 
sommar vecka redovisas i diagram bilaga 4.7.
5 EKONOMI
5 . 1 Anläggningskostnad
Kostnaden för en installation med om­
fattning enligt funktionsprincipsche- 
mat, bilaga 2B, har beräknats till 
totalt (exkl moms)
Kalkylen grundar sig på offerter från 
samtliga leverantörer
I kostnadskalkylen ingår följande:
- Solfångare monterade på taket
- Ackumuleringstank med inbyggda 
värmeväxlare, .isolerad och uppställd 
på fundament utomhus.
- Pumpar, armatur, rörledningar, 
glykol m m
- Styrutrustning
069 kkr
749 kkr 
185 kkr
90 kkr 
45 kkr
Specifik systemkostnad för den föreslagna anlägg­
ningen enligt system 2B är nu ca 1500 kr/m^ mot 
tidigare 2000 kr/m2 enligt system 2A.
Utöver ovanstående tillkommer kostnader för värme- 
mängdsmätning, projektering, projektledning och 
moms .
I nuläget kan från Statens Energiverk erhålles ett 
bidrag på 35% av investeringskostnaden vilket 
innebär att kostnaden enligt ovan reduceras med ca 
374 kkr. till 695 kkr.
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5.2 Lönsamhet
Kostnaden för fjärrvärmen debiteras enligt en taxa 
som är sammansatt av dels en fast avgift och dels 
en rörlig avgift per förbrukad MWh.
Den fasta avgiften styrs av effektuttagit under 
vintermånaderna och kan därför ej påverkas nämnvärt 
av solvärmeanläggningen. I följande kalkylar har 
därför endast räknats med den rörliga kostnaden.
Från och med den 1 jan 1991 kommer priset att 
höjas med 90 kr/MWh till 250 kr/MWh vilket är be­
tingat av de från årsskiftet gällande miljöavgif­
terna för svavel- och koldioxidutsläpp samt den 
sänkta skatten på kol.
Följande lönsamhetsberäkningar är grundade på 
energiflöden angivna under rubriken beräkningsme­
tod och resultat på sid 12.
Beräkning alternativ 1
Specifik systemkostnad för anläggningen 
- totalkostnad kr/kvm solfångare - blir utan in­
vesteringsbidrag 1500 kr/n\2.
Ur nedanstående diagram hämtat från BFR :s rapport 
G25 -. 1 986 erhålles ett energipris på ca 270 kr/MWh.
Med 35% investeringsbidrag från STEV erhålles 
specifik systemkostnad 975 kr/m^ och energipris 
170 kr/MWh.
VRRMEKOSTNRD
ÖVRE KOSTNRDSGRfiNS
SOLSYSTEM
0.3 J
Ô.27-----------
0.2 - 1200
1000
0.1 - R VSKRIVNINOSTID 30 ÜR
soleAngrr UTBYTE 
I T I " I CkHh/mBJ 
'001 500
Figur 3.7 Värmekostnad som funktion av energiutbyte för en 
solenergianläggning. Avskrivningstid 30 år. '
6 % realränta.
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Beräkningar utförda med ett annat kalkylför­
farande ,datorprogrammet "Lönsam" (från Wahlings 
installationsutveckling) ger följande resultat.
Beräkning alternativ 2
För beräkningen enligt bilaga 5.1 gäller följande 
förutsättningar :
Bidrag från Statens Energiverk erhålles med 35% av 
investeringskostnaden.
Investeringskostnad netto = 1069-374 = 695 kkr. 
Pris på fjärrvärmen = 250 kr/MWh 
Anläggningens livslängd = 30 år 
Real kalkylränta = 6%
Kostnadsutvecklingen för fjärrvärme blir 2% 
högre/år än inflationen
Kostnadsutvecklingen för service och underhåll 
blir 1% högre/år än inflationen.
Resultat :
Nettobesparing år 0 = 67,1 kr
Pris på solvärmen = 160 kr/MWh
Pay-off tid = 10 år
Nuvärde = 476 kkr
Beräkning alternativ 3
För beräkning enligt bilaga 5.2 gäller samma för­
utsättningar som för alternativ 2 men beräkningen 
har gjorts med investeringskostnad 1069 kkr utan 
bidrag.
Resultat :
Nettobesparing år 0 = 67,1 kkr
Pris på solvärmen = 230 kr/MWh
Pay-off tid = 16 år
Nuvärde = 102 kkr
Beräkning alternativ 4
För att erhålla en jämförelse med en tänkt anlägg­
ning som är utrustad mot egen oljeeldad värmepanna 
har en beräkning enligt bilaga 5.3 utförts.
I denna beräkning har kalkylerats med ett oljepris 
på 2 885 kr/m3 vilket med ca 85% verkningsgrad ger 
ett MWh-pris = 350 kr. I övrigt gäller samman för­
utsättningar som för alternative 2.
Resultat :
Nettobesparing år 0 = 96,5 kkr
Pris på solvärmen = 160 kr/MWh
Pay-off tid = 7,2 år
Nuvärde = 986 kkr
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6 SAMMANFATTNING
Syftet med denna förstudie var att undersöka 
ekonomiska, tekniska och praktiska möjligheter 
att utnyttja solenergi för värmning av tappvarm­
vatten inom livsmedelsindustrier med stor vatten­
förbrukning .
Som förstudieobjekt valdes Goman Charkuterifabrik 
i Västerås men tekniken kan tillämpas även inom 
andra typer av anläggningar med stor varmvatten­
förbrukning, exempelvis mejerier.
Vid livsmedelsindustrier finns ofta kylanlägg­
ningar för processkyla med möjlighet till åter­
vinning av konsensorvärme.
Det är därför som regel nödvändigt att finna 
systemlösningar som ger möjlighet att kombinera 
solvärme med exempelvis återvinning av kondensor- 
värme eller annan spillvärme från processer.
I förstudieprojektet har valts en solfångararea 
på 700 m2.
För lagring av solenergi har valts en ackumule- 
ringstank med volymen 100 m^.
Fabrikens varmvattenbehov har kartlagts genom 
mätningar^ Medelförbrukningen har fastställts 
till 55 m^/dygn vilket innerbär ett årsenergibehov 
på 875 MWh.
Byggnaden är ansluten till kommunalt fjärrvärme­
nät .
Beräkningar av erhållen solenergi har utförts med 
hjälp av dator och simuleringsprogrammet Trnsys 
version 12.1.
Vid beräkning av solvärmeanläggningens nytta har 
även beaktats energitillskott från en befintlig 
anläggning för återvinning av värme från fabrikens 
processkylanläggning.
Återvunnen kondensorvärme kan utnyttjas dels för 
förvärmning av tappvatten, dels matas in i bygg­
nadens värmesystem. Hur värmen utnyttjas styrs 
idag manuellt.
När kondensorvärme utnyttjas till förvärmning av 
tappvatten reduceras behovet av energi från sol­
värmeanläggningen .
Beräkningarna har givit följande resultat:
- Totalt energibehov för varmvatten = 845 MWh/år
- Erhållen energi från solfångare = 301 MWh/år
- Förluster från ackumulatortank m m = 6 MWh/år
- Solenergi till varmvatten = 295 MWh/år
- Kondensorvärme till varmvatten = 301 MWh/år
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Installationen av solvärmeanläggningen möjliggör 
alltså utnyttjande av 295 MWh solvärme per år för 
värmning av förbrukningsvarmvatten.
Installationskostnaden för solvärmeanläggningen 
har beräknats till 1.069 kkr.
Av denna kostnaden kan 374 kkr täckas med bidrag 
från STEV.
Solvärmeanläggningens livslängd bedöms vara mellan 
25 och 35 år.
Kostnaden för underhåll av anläggningen bedömes 
vara i storleksordningen 6000 kr/år.
Lönsamhetskalkylerna visar följande resultat:
Beräkning utförd med 35% bidrag från STEV till in­
vesteringen ger ett solvärmepris på 160-170 kr/MWh 
och kan följaktligen konkurrera med fjärrvärmen 
som kostar 250 kr/MWh.
Pay-off tid = 10 år.
Beräkning utförd utan bidrag till investeringen 
ger ett solvärmepris på 230-270 kr/kWh vilket 
alltså ligger på ungefär samma nivå som fjärrvär­
men .
Pay-off tid = 16 år.
Beräkning utförd med utgångspunkt från egen olje- 
eldad panncentral och 35% investeringsbidrag visar 
god lönsamhet. Besparingen blir 350-160=190 kr/MWh 
vid dagens oljeprisnivå på 2 885 kr/m2.
Pay-off tid = 7,2 år.
Av ovanstående framgår att solenergin fortfarande 
har svårt att konkurrera med fjärrvärmen utan 
någon form av bidrag. Orsaken ligger i fjärrvärme­
taxans konstruktion där den fasta delen av avgif­
ten styrsav effektuttaget under vinternmånaderna 
och inte nämnvärt kan påverkas av solenergin.
Att solvärmeanläggningen ger "energiprisgaranti“ 
under hela sin livslängd är en faktor som inte får 
glömmas bort vid bedömningen.
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Solf ångarsi mul er ing 
SOMAN 2
Dygnslaqringssystem
Verkningsgrad: 
Approx i mer ing: 
Area :
Fl öde:
n=77 k0=3
n=7 9 k = 4
700kvm 
15000 l/h
k 1=0.01 OS
5 parallella kretsar
Volym:
I sol ering: 
Lambda:
Höj d :
100 kbm 
15 cm 
0. 03 
6 m
irmvatten:
Last
löjningi
ca:
20-
51 kbm/dygn 
53 grader
dagar : ka
Husup p v är mn i n
Last:
Indirekt upp\
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BILAGA 5.1
KF BYGG AB
HANDLÄGGARE : L EINARSSON
PROJ.BETECKNING: GOMAN CHARKFABRIK VÄSTERÅS 
ARB.NR:
************************************************************ 
********** LÖNSAMHETSBERÄKNING AV ENERGIBESPARINGSÅTGÄRD
************************************************************
FASTIGHET : KV KRAFTLEDNINGEN VÄSTERÅS
HUS : VÄRMECENTRAL
ÅTGÄRD : INSTALLATION AV SOLVÄRMEANLÄGGNING - BERÄKN UTFÖRD MED
ENERGIPRIS FJV 91-01-01 OCH 35% BIDRAG FRÅN STEV
************
**********
************
FÖRUTSÄTTNINGAR :
BESPARAT ENERGISLAG : FJÄRRVÄRME
BERÄKNAD ENERGIBESPARING (Brutto): 
MOTSVARAR (1 liter olja= 8.35 kWh )
295
35.3
MWh/år 
m3 olja,
BERÄKNAD INVESTERINGSKOSTNAD : 695 kkr
ÅTGÄRDENS LIVSLÄNGD : 30 år
NUVARANDE ENERGIPRIS : .25 kr/kWh
ÖKAD KOSTNAD FÖR SERVICE
OCH UNDERHÅLL (arbete,material mm): 6 kkr/år
ÖKAD DRIFTSKOSTNAD (t.ex. elenergi): .7 kkr/år
REAL KALKYLRÄNTA : 6 %
RELATIV ENERGIKOSTNADSUTVECKLING : 2 %
RELATIV KOSTNADSUTVECKLING
FÖR SERVICE OCH UNDERHÅLL : 1 %
KORRIGERAD REAL KALKYLRÄNTA
FÖR ENERGIKOSTNADSBESPARING : 4 %
KORRIGERAD REAL KALKYLRÄNTA
FÖR SERVICE-OCH UNDERHÅLLSKOSTNAD : 5 %
LÖNSAMHETSBERÄKNING :
ENERGIKOSTNADSBESPARING ÅR 0 : 73.1 kkr
NETTOKOSTNADSBESPARING ÅR 0 : 67.1 kkr
NUVÄRDE : 476 kkr
PAY-OFF TID : 10 år
BESP.KOSTNAD : . 16 kr/kWh
BILAGA 5.2
KF BYGG AB
HANDLÄGGARE : L EINARSSON 90-12-10
PROJ.BETECKNING: GOMAN CHARKFABRIK VÄSTERÅS 
ARB.NR :
************************************************************************  
********** LÖNSAMHETSBERÄKNING AV ENERGIBESPARINGSÅTGÄRD **********
************************************************************************
FASTIGHET : KV KRAFTLEDNINGEN VÄSTERÅS
HUS : VÄRMECENTRAL
ÅTGÄRD : INSTALLATION AV SOLVÄRMEANLÄGGNING - BERÄKN UTFÖRD MED
ENERGIPRIS FJV 91-01-01 OCH UTAN BIDRAG
FÖRUTSÄTTNINGAR :
BESPARAT ENERGISLAG :
BERÄKNAD ENERGIBESPARING (Brutto): 
MOTSVARAR (1 liter olja= 8.35 kWh )
BERÄKNAD INVESTERINGSKOSTNAD :
ÅTGÄRDENS LIVSLÄNGD :
NUVARANDE ENERGIPRIS :
ÖKAD KOSTNAD FÖR SERVICE
OCH UNDERHÅLL (arbete,material mm):
ÖKAD DRIFTSKOSTNAD (t.ex. elenergi):
REAL KALKYLRÄNTA :
RELATIV ENERGIKOSTNADSUTVECKLING :
RELATIV KOSTNADSUTVECKLING 
FÖR SERVICE OCH UNDERHÅLL :
KORRIGERAD REAL KALKYLRÄNTA 
FÖR ENERGIKOSTNADSBESPARING :
KORRIGERAD REAL KALKYLRÄNTA
FÖR SERVICE-OCH UNDERHÅLLSKOSTNAD :
FJÄRRVÄRME
295
35.3
1069
30
. 25
6
.7
6
2
1
4
5
MWh/år 
m3 olja/år
kkr
år
kr/kWh
kkr/år
kkr/år
%
%
%
%
%
LÖNSAMHETSBERÄKNING : 
ENERGIKOSTNADSBESPARING ÅR 0 : 
NETTOKOSTNADSBESPARING ÅR 0 : 
NUVÄRDE :
PAY-OFF TID :
73.1 kkr
67.1 kkr
102 kkr
16 år
. 23BESP.KOSTNAD : kr/kWh
BILAGA 5.3
KF BYGG AB
HANDLÄGGARE : L EINARSSON 90-12-10
PROJ.BETECKNING: GOMAN CHARKFABRIK VÄSTERÅS 
ARB.NR :
************************************************************************ 
********** LÖNSAMHETSBERÄKNING AV ENERGIBESPARINGSÅTGÄRD **********
************************************************************************
FASTIGHET : KV KRAFTLEDNINGEN VÄSTERÅS
HUS : VÄRMECENTRAL
ÅTGÄRD : INSTALLATION AV SOLVÄRMEANLÄGGNING - BERÄKNING UTFÖRD MED
EGEN OLJEELDAD PANNCENTRAL OCH 35% BIDRAG FRÅN STEV
FÖRUTSÄTTNINGAR :
BESPARAT ENERGISLAG : FJÄRRVÄRME
BERÄKNAD ENERGIBESPARING (Brutto): 295 MWh/år
MOTSVARAR (1 liter olja= 8.35 kWh ) 35.3 m3 olja/år
BERÄKNAD INVESTERINGSKOSTNAD : 695 kkr
ÅTGÄRDENS LIVSLÄNGD : 30 år
NUVARANDE ENERGIPRIS : .35 kr/kWh
ÖKAD KOSTNAD FÖR SERVICE
OCH UNDERHÅLL (arbete,material mm): 6 kkr/år
ÖKAD DRIFTSKOSTNAD (t.ex. elenergi): .7 kkr/år
REAL KALKYLRÄNTA : 6 %
RELATIV ENERGIKOSTNADSUTVECKLING : 2 %
RELATIV KOSTNADSUTVECKLING
FÖR SERVICE OCH UNDERHÅLL : 1 %
KORRIGERAD REAL KALKYLRÄNTA
FÖR ENERGIKOSTNADSBESPARING : 4 %
KORRIGERAD REAL KALKYLRÄNTA
FÖR SERVICE-OCH UNDERHÅLLSKOSTNAD : 5 %
LÖNSAMHETSBERÄKNING :
ENERGIKOSTNADSBESPARING ÅR 0 : 102.5 kkr
NETTOKOSTNADSBESPARING ÅR 0 : 96.5 kkr
NUVÄRDE : 986 kkr
PAY-OFF TID : 7.2 år
BESP.KOSTNÄD : .16 kr/kWh
BILAGA 6
Den snabbaste 
och enklaste metoden 
att bygga silo
Bjurenwall-silon växer upp från 
marken inför dina ögon. Utan 
byggkran. bultförband eller 
prefabricerade moduler. På 3—4 
dagar kan du ha en Bjurenwall- 
silo klar au börja använda. (De 
största modellerna tar ett par 
dagar till).
Så här går det till:
Du gjuter en bottenplatta där 
silon skall stå. När den är klar 
kommer vi från Bjurenwall.
Vi har med oss stora rullar plåtband, två specialma­
skiner och ett stativ. Stativet monterar vi på betong­
plattan. en falsmaskin ställs upp utanför stativet och 
en profileringsmaskin innanför, tillsammans med en 
stor plåtrulle. Det år nu del verkligt intressanta bör-
Det är den patenterade fogen som 
ger Bjurenwall-silon alla dess förde­
lar! Den löper i spiral utmed silons 
hela höjd och stadgar pä sä sån hela 
konstruktionen samtidigt som den 
förstärker siloväggen mot horison­
tella påfrestningar. Fogen är helt 
gastät och ger silon en slät insida 
ulan skarvar och kanter.
Nu börjar Bjurenwall-silon ta form och växa. Dess 
undre kant vilar hela tiden mot stativets stödhjul. De 
båda maskinerna står stilla på sin plats medan silon 
roterar i takt med att plåtvarv läggs till plåtvarv.
När silon är ca 2 meter hög. kapas överkanten så 
att den blir jämn, därefter monteras taket.
Silon fortsätter därefter att växa mot himlen roterande 
på sitt stativ. Luckor, stag, plattformar och stegar 
monteras efter hand. Om silon är mycket stor kan 
man byta plåttjocklek under monteringen för an öka 
hållfastheten. Det kanske räcker med 1,5 mm i toppen, 
medan det behövs 3 mm tjock plåt vid basen.
När silon nån erforderlig höjd kapas underkanten 
jämn och profileringsmaskinen på insidan rullas ut.
Profileringsmaskinen matar fram plåten och formar 
dess kanter till en speciell profil. När första varv et är 
färdigt och det andra varvet påbörjats, hakar den 
övre plåtens profilerade kam tag i den undre plåtens 
kant. Nu är det dags för falsmaskinen att göra sitt 
jobb. Plåtkanterna böjs och v iks in och falsen fylls 
med tätningsmassa så att en helt tät fog bildas.
Nu roteras hela silon baklänges på stödhjulen och 
skruvas på så sätt ned i bottenplattan där den förank 
ras. Biurenvall-silon är färdig!
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